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Introduction

Sharjah Prevention & Safety Authority 
(SPSA) introduces this guideline 
which aims to enhance Safety level 
in Residential Buildings by explaining 
general preventative procedures 
briefly. To get the latest safety 
standards, please visit SPSA website.

المقدمة

تقــدم هيئــة الوقايــة والســامة فــي الشــارقة 
هــذا الدليــل الإرشــادي والــذي يهــدف إلــى 
المبانــي  فــي  الســامة  مســتوى  تحســين 
الســكنية مــن خــال توضيــح إجــراءات الوقاية 
الرجــوع  ويمكــن  مختصــر،  وبشــكل  العامــة 
إلــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة للحصــول 

ــر الســامة. ــى أحــدث نســخة مــن معايي عل
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أن يكــون المبنــى مجهــز  بمســتلزمات الإســعافات 
الأوليــة الازمــة.

أن يكــون عــدد مــن العامليــن مدربــاً لإجراء الإســعافات 
الأولية.

الإسعافات الأولية

First aid box to be adequately provided in the 
building.

Availability of a qualified staff and trained  first 
aider too.

First Aid
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أجهــزة  وتوافــر  الحــوض،  ميــاه  نظافــة  مــن  التأكــد 
نظافتهــا.  ومــدى  التنقيــة 

وجود لوحات/عامات توضح أعماق الحوض.

وجــود منقــذ بشــكل دائــم، وتوافــر معــدات الإنقــاذ 
الأوليــة.   والإســعافات 

وعزلهــا  الكهربائيــة،  والتوصيــات  الأجهــزة  ســامة 
بشــكل آمــن. 

توافر سياج حول الحوض لمنع وصول الاطفال.

فصــل حــوض ســباحة الأطفــال عــن حــوض ســباحة 
ــار. الكب

وجود سلم على أطراف البركة.

توافر إنارة كافية.

أحواض السباحة

Ensure that swimming pools are clean and 
filtration system is installed.

Pool depth signs to be available.

Lifeguard to be present at all times and first 
aid equipment must be available.

Electric devices and wires to be safely isolated 
and away from any water source.

Pool to be protected by fences to prevent 
kids from reaching the pool.

Use pool partitions to separate kids area from 
adults’ area.

ladders to be fixed on the edges of the pool.

Provision of adequate lighting.

Swimming Pools
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علــى ســكان المبنــى التأكــد مــن النقــاط التاليــة وإبــاغ 
مســؤول المبنــى فــي حــال وجــود خلــل: 

التأكد من سامة أجهزة التبريد.

المناســبة،  أماكنهــا  فــي  الغــاز  أســطوانات  تخزيــن 
المباشــرة  الشــمس  لأشــعة  تعريضهــا    وعــدم 

أو مصادر الحرارة.

توفر طفايات الحريق المناسبة وبطانيات الحريق.

وجود تهوية جيدة ومراوح داخل المطبخ.

المطابخ

Residents to assure the availability of the 
following points, and to inform building in-
charge for any fault:
 
Make sure cooling devices are working safely.

Gas cylinders to be safely kept in proper 
places and not exposed to any heat source 
or direct sun light.

Proper  fire extinguishers and  fire blankets to 
be available.

Provide a good ventilation and fans in the 
kitchen.

Kitchens’ Safety



5

التأكد من عدم تراكم المخلفات وازالتها دورياً.

التأكد من وجود الكواشف المطلوبة.

التأكد من وجود طفاية الحريق بداخلها.

أن يكــون بــاب غرفــة النفايــات ذاتــي الإغــاق و لا 
يفتــح بصــورة كاملــة حتــى لا يســقط علــى رؤوس 

الأطفــال. 

غرفة النفايات 

Ensure that the waste is removed periodically.

Ensure that fire detectors are installed in the 
garbage room.

Ensure that suitable fire extinguishers are 
installed in the garbage room.

Door of garbage  damping point (chute) 
should be with auto closure system. (i.e., not 
be fully opened to save children from hit by 
doors).

Garbage room
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سهولة فتح الأبواب وعدم وجود أقفال.

 عــدم وجــود عوائــق أو مــواد مخزنــة فــي الممــرات 
و بالقرب من المخارج.

إلــى  توفــر إضــاءة مناســبة فــي الممــرات المؤديــة 
الطــوارئ. مخــارج 

توزيــع لوحــات و أســهم توضــح مســارات الهــروب فــي 
أماكــن ســهلة الرؤيــة و التأكــد مــن إضاءتهــا بشــكل 

مســتمر.

توفــر لوحــات أرقــام الطــوارئ موزعــة فــي أرجــاء المبنى 
وفــي المصاعد.

المداخل والمخارج )الرئيسية 
والفرعية والمخصصة للطوارئ(

Emergency doors shall be easily opened 
without any locks.

All exit routes and passageways shall be 
clear and free of stored materials and clutter.

Exit routes shall have adequate lighting.

Exit signs shall be sufficiently distributed in 
easily- seen places and shall be well-lit at all 
times.

Emergency contact numbers to be posted 
through the entire building and elevators.

Safety of Access and Egress 
)main, sub and emergency(
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تحديــد نقــاط التجمــع و توضيــح كافــة الطــرق المؤديــة 
لهــا بواســطة إدارة المبنــى.

أن تصمم نقاط التجمع بحسب مساحة المبنى 
وطاقته الاستيعابية.

ــة و تتيــح  يجــب أن تكــون نقــاط التجمــع جيــدة التهوي
ــات الطــوارئ. ســهولة وصــول مركب

نقاط التجمع الخارجية

Assembly points to be specified by building 
management and their directions to be clear.

Assembly points to be designed according to 
building’s area and capacity.

Assembly points to be well-ventilated and 
allow easy access to emergency vehicles.

Assembly Points
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وضــع خريطــة توضــح مخــارج الهــروب الآمنة للســكان 
 و تثبيتهــا فــي كل طابــق وفــي أماكــن بــارزة.

أن توضح أقرب نقطة هروب للمنطقة الآمنة.

أن توضــح معــدات الإطفــاء فــي كل طابــق باللــون 
الأحمــر ومخــارج الهــروب باللــون الأخضــر.

مخطط الإخلاء عند الطوارئ

The emergency layout to be displayed in 
prominent  places of all floors.

The layout to be indicating nearest safe 
location.

The layout to indicate all the firefighting 
equipment in the floor (in RED color) and all 
the escape routes & exits (in GREEN color)

Emergency layout
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مصابيــح  مــن  الكافــي  العــدد  توافــر  مــن  التأكــد 
المبنــى. الطــوارئ  فــي 

أن تتــم صيانــة إضــاءة الطــوارئ دوريــاً والتأكــد مــن 
فــي  التحــرك  مــن  المقيمــون  ليتمكــن  صاحيتهــا 
الممــرات وصــولًا إلــى مخــارج الهــروب عنــد الطــوارئ.

إضاءة الطوارئ

Ensure that adequate emergency lights are 
installed in the building.

Ensure that emergency lights are undergoing 
periodic maintenance, so that residents can 
evacuate safely in case of emergency.

Emergency Lighting
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الطوابــق  جميــع  فــي  للدخــان  كواشــف   توفــر 
و الممــرات و كافــة الغــرف مــع  وجــود مرشــات مائيــة 

تغطــي أرجــاء المبنى.

التأكد من عدم وجود أعطال في لوحة إنذار الحريق.

التشــغيل  الحريــق بوضعيــة  إبقــاء جميــع مضخــات 
الآلــي.

وجود زر إنذار الحريق وتوزيعه بشكل كاف.

توفر طفايات الحريق وتوزيعها في أرجاء المبنى.

توفر خراطيم الماء، وسهولة الوصول إليها.

 أنظمة كشف ومكافحة
الحريق

Install smoke detectors and water sprinkler 
covering all levels, passageways, and rooms.

Ensure that fire alarm control panel is free 
from any fault.

Ensure that all fire pumps are kept on auto 
mode.

Fire alarm manual call point to be installed 
and properly distributed.

Provide fire extinguishers through the entire 
building.

Fire hoses to be provided and easily reached.

Fire fighting systems  
and smoke detectors
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ــة ســماعه  ــذار وإمكاني ــد مــن ســامة جــرس الإن التأك
ــى. ــع أرجــاء المبن فــي جمي

الحــرص علــى صيانــة المعــدات عــن طريــق التعاقــد 
مــع شــركة صيانــة معتمــدة مــن الدفــاع المدنــي.

استخراج شهادة استيفاء من الدفاع المدني. 

تركيب نظام المراقبة الذكية 24/7 أمان.

عدم إغاق صندوق خراطيم الحريق.

وموعــد  صيانــة  تاريــخ  توضــح  ملصقــات  وضــع 
القادمــة. الصيانــة 

 أنظمة كشف ومكافحة
الحريق

Make sure alarm bell is working well and can 
be heard around the whole building.

Ensure that all equipment are well maintained 
by having a valid contract with civil defense 
certified company.

Maintain a valid certificate of compliance from 
civil defense for the building at all time. 

Install 24/7 smart monitoring system (AMAN).

Never lock fire hose reel cabinet.

Fix stickers to show the latest maintenance 
date and the next due date.

Fire fighting systems  
and smoke detectors
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التأكد من عمل جرس الطوارئ وكافة الأزرار.

وجود تهوية جيدة و إنارة مناسبة داخل المصعد. 

ــوزن المســموح داخــل  ــركاب وال توافــر لوحــة لعــدد ال
المصعــد. 

ســامة المصعــد مــن الأصــوات والإهتــزازات أثنــاء 
الحركــة.

عمل الصيانة الدورية للمصعد.

طــرف  بواســطة  دوريــاً  المصعــد  فحــص صاحيــة 
أشــهر.  6 ثالــث كل 

تثبيــت لوحــة أرقــام الطــوارئ داخــل المصعــد، علــى 
الإســعاف،  المدنــي،  الدفــاع  (الشــرطة،  تشــمل  أن 

مراقــب البنايــة، شــركة صيانــة المصعــد).

المصاعد

Emergency bells and elevator buttons shall 
be working well.

Elevator cabins shall be well-ventilated and 
adequately lit.

Make sure a sign of limited weights and 
passengers capacity is posted.

Elevators shall be free of vibration and noise.

Carry out routine maintenance for elevator.

Carry out third party inspection from approved 
inspection body each 6 months.

Fix emergency contact numbers sign 
board that includes (police, civil defense, 
ambulance, watchman and elevator 
maintenance company).

Elevators
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المتحركــة  الأجــزاء  لحمايــة  ســامة  واقــي  تركيــب 
ــات لعمــال  ــة  المصعــد مــن أخطــار الإصاب فــي ماكين

والفحــص. الصيانــة 

ــات المصعــد المرتفعــة بســياج  ــد منطقــة ماكين تزوي
ــع الســقوط. ــدي لمن حدي

تركيب سلم دائم للوصول الى الماكينات.

أن لا يتم تخزين أي مواد في غرفة المصاعد.

يُمنــع اســتخدام أي توصيــات كهربائيــة غيــر آمنــة فــي 
غرفــة المصاعــد.

تزويد الغرفة بتكييف مناسب.

والســماح  دائمــاً  ومغلــق  مســتقل  منفــذ  توفيــر 
المخوليــن. للأشــخاص  فقــط  بالدخــول 

غرفة المصاعد

All the moving parts of the machines to be 
protected  by mechanical guard.

The elevated areas shall be with side 
handra i ls .

Access ladder to be fixed to the top.

Materials not to be stored inside the room.

There shall not be any unsafe temporary 
electrical connection.

The room to be air-conditioned.

There shall be secure access door for the 
lift room  and it shall be locked except for 
authorized personnel.

Lift Room
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أن يتـم تصميـم وتركيـب كافـة التجهيـزات والخدمـات 
الكهربائيــــة والميكانيكيــــة وفقـــاً للمواصفــات بدولــة 

الإمــــارات وبمعرفـــة جهـة فنيـة متخصصـة. 

عزل الأساك الكهربائية بشكل جيد.

الكهربائيــــة  والمحــــولات  المولــــدات  غــــرف  عــــزل 
عــــن المبنــــى، ووضــــع لوحــــات تحذيريــــة، والســــماح 

بالدخــــول للأشــــخاص المخوليــــن فقــــط.

التمديدات الكهربائية

All electrical and mechanical installations to 
be designed and installed in accordance 
with the standards in United Arab Emirates, 
with the knowledge of a specialized technical 
authority.

All extensions and wires to be appropriately 
insulated.

All generators and electrical transformers 
rooms to be insulated from other room and 
entrance to be allowed to authorized people 
only.

Electrical Connections
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الســامة  بإجــراءات  الالتــزام  البنايــات  ســكان  علــى 
وعــدم تخزيــن أي مــواد علــى الشــرفات او بالقــرب 
مــن النوافــذ منعــا لتســلق الأطفــال عليهــا وللحــد مــن 

مخاطــر ســقوطهم .

حافــة  علــى  يشــابهها  مــا  أو  النباتــات  وضــع  عــدم 
الشــرفات.

 
التأكــد مــن ارتفــاع النوافــذ و ســور الشــرفات حســب 

ــة  اشــتراطات البلدي

النوافذ والشرفات

Tenants of the building not to store any 
materials in the balcony which will allow 
children to climb over the balcony parapet.

Tenants not to keep/hang any plants or 
decorative things on the balcony parapet. 

Ensure windows and balconies heights are 
as per Municipality Regulations.

Windows and Balconies
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تركيــب الأطبــاق الفضائيــة علــى جــدار ســقف المبنــي 
تكــون  وقــد  الحريــق،  عنــد  الإخــاء  يعيــق  عمليــات 

عرضــة للســقوط.

علــى  للتركيــب  الصحيحــة  بالطريقــة  الالتــزام  يجــب 
ــة الســطح  فــي المــكان المخصــص لذلــك مــع  أرضي

ضمــان عــدم إعاقــة الحركــة  علــى الســقف.

الأطباق الفضائية

Satellite TV dishes not be installed on roof 
balustrade as it interrupt during emergency 
evacuation and it could fall down.

Install the satellite TV dishes in designated 
area of the roof. (i.e., it shall not be restricting 
free movement in the roof)

Satellite TV Dish
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عدم تخزين أي مواد على السطح.

عدم ترك أسطوانات غاز المكيفات على السطح.
 

عدم تخزين أي مواد قابلة لاشتعال.

ــة علــى الســطح حســب  ــزات الكهربائي توصيــل التجهي
قوانيــن  هيئــة كهربــاء وميــاه الشــارقة.

عدم ترك أي سالم متحركة على السطح.
 

السطح

Materials not to be stored on open roof of the 
building.

Remove all the AC refrigerant gas cylinders 
from  the roof.

Not to keep any flammable materials on the 
roof.

All the electrical connections in the open roof 
area to be according to SEWA regulations.

Ensure that there is no portable ladder or so 
is present on the roof.

Roof
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الســامة  إجــراءات  علــى  المبنــى  مراقــب  تأهيــل 
والوقايــة والتعامــل مــع الحريــق و حــالات الطــوارئ 

الســامة. و  الوقايــة  هيئــة  متطلبــات  حســب 

(فــي  داخليــة  مراقبــة  بكاميــرات  المبنــى  تزويــد 
وخارجيــة. الســالم)  و  الممــرات 

الأمن 

The personnel to be familiar with emergency 
procedures in the building according to 
Sharjah Prevention and Safety Authority 
requirement. 

CCTV to be provided internally ( corridors 
and staircases) and externally.

Security 



Contact us:

Website: https://spsa.shj.ae

 Call: +97165677770
Email: info@spsa.shj.ae

 For AMAN 24/7 registration call:
600515152
 For OSH Training registration call:
600515153

AMAN and SALAMA applications can be 
downloaded from the SPSA website.

للتواصل:

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة: 
https://spsa.shj.ae

الاتصال على: 97165677770+
info@spsa.shj.ae :البريد الالكتروني

لتركيب نظام أمان 24/7 الاتصال على الرقم: 
600515152

لتدريب العاملين على متطلبات الصحة والسامة 
المهنية الاتصال على الرقم: 600515153

 ويمكن تحميل تطبيقات تركيب نظام أمان والتدريب 
من موقع الهيئة على الانترنت.



For more information

You can visit our accounts on social media

لمعرفة المزيد عن الهيئة

يمكنكم زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة 


